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Hinweis

1. Nachdem die Pumpe automatisch gestoppt hat, dauert es 20 Sekunden, bis
die Pumpe wieder anläuft.

2. Wenn die Startbedingungen nicht erfüllt sind, kann die Pumpe durch Drücken
der "ok"-Taste trotzdem gestartet werden. Der Pumpenmotor läuft für 5 Minuten
und kann jederzeit erneut für weitere 5 Minuten gestartet werden.

3. Im Timer-Modus läuft die Pumpe max. 30 Minuten ab der eingestellten
Startzeit, wenn die Temperatur innerhalb des eingestellten Zeitfensters nicht die
Stop_Temp erreicht hat.

Pumpenmotor stoppt

Temp < Start_Temp? 
 

Pumpenmotor startet

Ja

T emp? 

Ja

Nein

Nein

Pumpenmotor stoppt

WITA go.future Z+ Ablaufdiagramm

Nein

Ja

Modus auswählen

Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Neueste Version auf www.wita.de


